
6303 6453 – 03/2004 RO Pentru utilizator

Citiţi cu atenţie înainte de utilizare

Instrucţiuni de utilizare

Aparate de reglare 
Logamatic 4121, 4122 şi 4126



Cuprins

2

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparate de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126 • Ediţia 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

1 Introducere   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

1.1 Unitatea de comandă MEC2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
1.2 Funcţii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

2 Pentru siguranţa dumneavoastră   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

2.1 Referitor la aceste instrucţiuni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
2.2 Utilizare adecvată .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
2.3 Respectaţi aceste indicaţii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
2.4 Indicaţii de punere în funcţiune   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
2.5 Curăţarea aparatului de reglare   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
2.6 Protecţia mediului .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

3 Recomandări pentru economisirea de energie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

4 Aparatul de reglare Logamatic 4122 – Elemente de comandă .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

5 Module şi funcţiile lor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

6 Unitate de comandă MEC 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

7 Circuite de încălzire cu unitate de comandă MEC 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

8 Instrucţiuni de utilizare, pe scurt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

9 Apelarea şi modificarea afişajelor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

9.1 Alegerea circuitului de încălzire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
9.2 Apelarea parametrilor de funcţionare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
9.3 Modificarea afişajelor standard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
9.4 Introducerea datei şi a orei   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

10 Reglarea temperaturii încăperii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

10.1 Reglarea temperaturii încăperii pentru toate circuitele de încălzire 
subordonate unui MEC 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

10.2 Reglarea temperaturii încăperii pentru circuite de încălzire fără telecomandă .  .  .  .  .  33
10.3 Reglarea temperaturii încăperii pentru circuite de încălzire cu telecomandă 

proprie (precum B. BFU, BFU/F) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

11 Reglarea temperaturii apei calde menajere  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

11.1 Reglare temperatură apă caldă menajeră  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
11.2 Suplimentare apă caldă menajeră .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

12 Comanda pompelor de recirculare   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

12.1 Setarea intervalului de funcţionare continuă .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
12.2 Dezinfecţie termică  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

13 Programul standard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

13.1 Alegerea programului pentru un circuit de încălzire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48



Cuprins

3

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparate de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126 • Ediţia 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

14 Schimbarea programului standard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

14.1 Secvenţă de comutare deplasată în funcţie de timp.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
14.2 Introducerea secvenţelor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
14.3 Ştergerea secvenţei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
14.4 Ştergerea unei faze de încălzire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
14.5 Unirea fazelor de încălzire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

15 Întocmirea noului program de încălzire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

16 Introducerea noului program de apă caldă menajeră  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

17 Introducere program nou pompă de recirculare .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

18 Program concediu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

18.1 Introducerea programului de concediu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
18.2 Întreruperea programului de concediu şi reluarea acestuia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

19 Corecţia senzorului de temperatură din încăpere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

20 Mesaj automat pentru întreţinere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

21 Test gaze pentru cazan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

22 Deranjamente şi remedieri   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

23 Funcţionarea în caz de avarie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

23.1 Funcţionarea în caz de necesitate   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
23.2 Regim de încălzire prin comutatorul manual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

24 Înlăturarea simplă a deranjamentelor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

25 Protocol setare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

26 Index .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85



4

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparate de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126 • Ediţia 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Introducere1

1 Introducere

Aceste instrucţiuni de utilizare descriu aparatele de 
reglare Logamatic 41xx. Fiecare aparat de reglare se 
poate combina cu modulele funcţionale al sistemului 
Buderus 4000, putând fi configurat individual în funcţie 
de dorinţa clientului.

Aparatele de reglare Logamatic 41xx sunt echipate în 
funcţie de configuraţie în partea centrală fie cu 
unitatea de comandă MEC2, fie cu display-ul pentru 
cazan (ZM435). Soclurile din partea stângă şi dreaptă 
pot folosi pentru inserarea diverselor module.

În funcţie de combinarea cu modulele funcţionale 
din oferta Buderus, unitatea de bază 
Logamatic 4122 poate deveni de exemplu un aparat 
de reglare Logamatic 4121 sau Logamatic 4126.

Unitatea de comandă MEC2 recunoaşte automat 
modulele funcţionale. Astfel vor fi afişate pe display-ul 
unităţii de comandă numai funcţiile compatibile.

1.1 Unitatea de comandă MEC2

MEC2 este elementul de comandă central. 

Conceptul de comandă este: 
"Apăsaţi şi rotiţi"

Funcţiile şi valorile funcţionale vor fi afişate pe display.

"Reglarea are propriul ei limbaj".

Cu ajutorul tastelor se pot activa şi controla funcţiile, pe 
afişaj apărând indicaţiile corespunzătoare. Dacă apăsaţi 
o tastă şi o ţineţi apăsată, valoarea se poate modifica cu 
ajutorul butonului rotativ.

După ce aţi dat drumul tastei, noua valoare este preluată 
şi salvată.

Unele funcţii pot fi acţionate direct cu ajutorul tastei 
corespunzătoare, de ex. temperatura camerei pe timp 
de zi, pe timp de noapte, temperatura apei calde sau 
activarea automată a încălzirii.

În spatele unei clapete se află taste pentru reglaje 
suplimentare, spre exemplu pentru a introduce zilele 
săptămânii sau a fixa ora.

Dacă pentru un timp nu se face nici o introducere, 
aparatul revine automat la afişajul standard.

1.2 Funcţii

Depinzând de tipul de module funcţionale inserate, 
aparatul de reglare prezintă următoarele funcţii:

– Ceas de fixare a orei cu 7 canale, incl. program 
săptămânal

– Fixare automată a orei cu receptor de radio-
frecvenţă (mai multe indicaţii despre acest tip de 
recepţie puteţi găsi în capitolul 9.4, pagina 28)

– Trecere automată la ora de vară/iarnă

– Preparare apă caldă cu optimizare punere în 
funcţiune

– Suplimentare apă caldă

– Program concediu

– Program de party/pauză

– Funcţie protecţie îngheţ

– 8 programe standard la alegere. Dacă nici unul dintre 
programe nu corespunde dorinţei dvs., puteţi întocmi 
propriul program.

– Urmărire pentru pompa circuitului de încălzire şi 
pompa de boiler în funcţie de condiţiile de 
funcţionare

– Protecţie condensare pentru încălzitorul apei de 
recirculaţie

– Adaptare automată caracteristică încălzire

– Optimizare adaptativă pt. punerea/ scoaterea în/din 
funcţiune

– Alegere între reglarea temperaturii exterioare şi cea 
a camerei

– Acţionarea mai multor cazane

– Funcţie antiblocare o dată pe săptămână sunt puse 
în funcţiune pentru scurt timp pompele şi vanele de 
amestec
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2 Pentru siguranţa dumneavoastră

2.1 Referitor la aceste instrucţiuni

Aceste instrucţiuni de utilizare conţine informaţii 
importante pentru utilizarea corectă şi sigură a 
aparatelor de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126.

2.2 Utilizare adecvată

Aparatele de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126 
servesc exclusiv reglării şi controlării instalaţiilor de 
încălzire din locuinţele uni sau multifamiliale.

2.3 Respectaţi aceste indicaţii

Acţionaţi aparatele de reglare numai conform cu 
destinaţia acestora şi dacă se află într-o stare de 
funcţionare ireproşabilă.

Cereţi firmei dvs. specializate în sisteme de încălzire 
lămuriri detaliate de utilizare a instalaţiei.

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare.

Se pot introduce şi modifica numai valorile de 
funcţionare indicate în aceste instrucţiuni. Alte 
introduceri modifică programele de comandă  ale 
instalaţiei de încălzire şi pot duce la funcţionarea 
eronată a instalaţiei.

Întreţinerea, reparaţia şi stabilirea tipului de avarii se 
va face numai de către persoane autorizate.

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare.

Nu desfaceţi niciodată aparatul de 
reglare.

În caz de pericol acţionaţi comutatorul 
pentru urgenţe sau deconectaţi 
instalaţia de încălzire de la sursa de 
curent prin intermediul siguranţelor 
locuinţei.

Solicitaţi firmei de specialitate 
remedierea imediată a avariei. 

AVERTIZARE!

PERICOL DE OPĂRIRE

La dezinfecţia termică tot sistemul de apă 
caldă va fi separat încălzit până la 
temperatura de 70°C (Punere în practică: 
Marţi noaptea,ora 1:00). 

Ziua şi ora de punere în practică pot fi 
modificate în caz de necesitate de către 
firma de specialitate.

Dacă circuitul de apă caldă al instalaţiei 
nu dispune de o vană de amestec cu  
reglaj termostatic, nu vă este permis să 
daţi drumul la apă caldă în tot acest 
timp.

Deoarece de la o temperatură a apei 
de 60°C apare pericolul de 
opărire,întrebaţi firma de specialitate la 
ce valoare este reglată temperatura 
apei calde.

ATENŢIE!

AVARIEREA INSTALAŢIEI

datorită îngheţului.

Instalaţia poate fi afectată de îngheţ, dacă 
în aceste condiţii nu este în funcţiune, de 
ex. în cazul unei căderi de curent.

Ţineţi în permanenţă instalaţia în 
funcţiune.

Anunţaţi firma de specialitate dacă s-a 
produs o avarie.

Aparatul corespunde cerinţelor de 
fundamentale impuse de autorităţile 
europene în domeniu. 
Această conformitate este una dovedită. 
Documentele corespunzătoare şi originalul 
declaraţiei de conformitate sunt deţinute de 
producător.
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Pentru siguranţa dumneavoastră2

2.4 Indicaţii de punere în funcţiune

Verificaţi dacă comutatoarele manuale de pe 
aparatul de reglare şi de pe modulele inserate sunt în 
poziţia "AUT".

Puneţi în funcţiune aparatul de reglare.

Punere în funcţiune: Puneţi în funcţiune întâi aparatul 
de reglare şi apoi cazanul de încălzire.

Scoatere din funcţiune: Scoateţi din funcţiune întâi 
cazanul de  încălzire şi apoi aparatul de reglare.

Acordaţi atenţie faptului că trebuie să se producă 
imediat o diminuare  de căldură, în caz contrar 
funcţionarea cazanului de încălzire este întreruptă şi 
acesta este avariat.

2.5 Curăţarea aparatului de reglare

Curăţaţi aparatul de reglare numai cu o lavetă 
umedă.

2.6 Protecţia mediului

Ambalajul aparatului va îndepărtat şi aruncat, fără a 
afecta mediul înconjurător.

Bateria litiu a modulului Controller CM431 va fi 
schimbată numai de către firma de specialitate.
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3 Recomandări pentru economisirea de energie

Tehnica de reglare Buderus vă garantează un confort 
optim cu multe posibilităţi tehnice dar şi cu un consum 
minim de energie şi utilizare facilă.

Dacă respectaţi următoarele indicaţii, puteţi economisi 
energie şi astfel bani, protejând în acelaşi timp mediul: 

Lăsaţi-vă instruit de către specialist cu ocazia primei 
puneri în funcţiune. Dacă ceva nu vă este clar, nu 
ezitaţi să întrebaţi.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare ale 
instalaţiei.

Instalaţia de încălzire va fi adaptată condiţiilor 
casei dvs.

Supuneţi instalaţia la întreţineri periodice.

În anotimpurile reci aerisirea va fi de scurtă durată 
dar abundentă. Astfel evitaţi răcirea încăperilor.

Verificaţi reglările ventilelor termostat în fiecare 
dintre încăperi.

Nu fixaţi temperatura încăperi sau a apei calde la  o 
valoare mai mare decât este necesar.

Corespunde timpul preprogramat de pornire (în cazul 
utilizării pe timp de zi respectiv noapte) a încălzirii 
spaţiului de locuit şi a pregătirii apei calde 
obişnuinţelor dvs.?

Corectaţi programul standard în funcţie de 
dorinţele dvs. 

Utilizaţi posibilităţile de programare ale trecerii la  
timpul de vară/iarnă pentru perioadele intermediare.

Evitaţi schimbările frecvente ale temperaturii  
programate pentru spaţiul de locuit şi pentru 
pregătirea apei cade.

Corecţiile de temperatură se manifestă abia după  un 
timp. Corectaţi programările dvs. abia în ziua 
următoare, dacă modificările făcute nu au dus la 
rezultatul dorit.

Climatul încăperii nu depinde numai de temperatura 
din încăpere, ci şi de umiditatea din aer. Cu cât este 
mai uscat aerul, cu atât mai rece pare încăperea. 
Puteţi îmbunătăţi calitatea aerului cu ajutorul 
plantelor de interior.
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Aparatul de reglare Logamatic 4122 – Elemente de comandă4

4 Aparatul de reglare Logamatic 4122 – Elemente de comandă 

Exemplu pentru echiparea cu module (Logamatic 4121)

Fig. 1 Elemente·de·comandă

Comutator 
pornit/oprit

Racord pentru aparate de
service şi MEC 2

(sub clapetă)

Soclu 1

Display cazan ZM 435

Soclu 2

Siguranţă 10AT

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Aparatul de reglare Logamatic 4122 se 
poate livra cu unitatea de 
comandă MEC 2.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pe display-ul cazanului este afişată 
temperatura pe tur a instalaţiei.

Fig. 2 Echipare cu module

Soclu 1 pentru modulul 
ZM424, compus din: 

Circuit 1 – 
amestecat alternativ

Circuit 1 – 
neamestecat+ apă caldă  
şi circulaţie

Circuit 2 – 
amestecat

Soclu  A pentru modulul 
FM455KSE1

Soclu 2 pentru un modul 
supl.

MEC2

CM431
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5 Module şi funcţiile lor

Aici sunt prezentate modulele cu care este sau poate fi 
echipat aparatul de reglare

La paginile următoare găsiţi informaţii legate de cele mai 
importante module pe care puteţi să le utilizaţi.

În mod special modulele FM 443, FM 446 şi FM 448 
sunt descrise separat în cărţile tehnice ale modulelor.

Modul
Logamatic

4121 4122 4126
Unitate de comandă MEC 2 O O

Display cazan ZM 435 X X

Modul Controler CM 431 O O O

Modul central ZM 424 
2 Circuite încălzire + 1 Circuit ACM O – –

Modulul de funcţii FM 441
1 circuit de încălzire + 1 circuit de apă caldă – X –

Modulul de funcţii FM 442
2 circuite de încălzire X X –

Modulul de funcţii FM 443
circuit solar X X –

Modulul de funcţii FM 445
LAP/LSP (sistem de acumulare) X X O

Modulul de funcţii FM 446
interfaţă EIB X X X

Modulul de funcţii FM 448
Deranjament multiplu X X X

Modulul de funcţii FM 455
KSE 1 (numai cu ZM 424) O – –

Modulul de funcţii FM 456
KSE 2 (cascadă – 2 cazan) X X X

Modulul de funcţii FM 457
KSE 4 (cascadă – 4 cazan) X X X

Tab. 1 Module şi funcţiile lor

O = Echipare de bază

= În funcţie de execuţie este posibil ca echipare de 
bază o unitate de comandă MEC 2 sau un display 
de cazan ZM 435.

X = Echipare suplimentară

– = Combinaţie imposibilă
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Module şi funcţiile lor5

Modul central ZM 424
Modulul ZM 424 împreună cu modulul FM 455 aparţine 
echipării de bază a aparatului de reglare 
Logamatic 4121. El comandă circuitele de încălzire şi 
prepararea apei calde.

Comutatorul manual de pe modul are numai funcţii de 
service şi de întreţinere.

Dacă comutatorul manual nu se află în poziţia automat, 
la telecomanda MEC 2 apare un mesaj corespunzător şi 
simbolul 0 deranjament se aprinde.

Comutatorul manual pentru deconectarea instalaţiei nu 
se foloseşte la o absenţă de scurtă durată. 

În acest scop utilizaţi funcţia de concediu (vezi 
capitolul 18 "Program concediu", pagina 72).

Fig. 3 ZM424

Simbol 0 Deranjamente diverse,
de ex. defecţiuni din fabricaţie,
defecţiuni ale senzorilor, 
deranjamente externe,
eroare internă de cablare
Diferite deranjamente, regim 
manual.
Mesajele de eroare apar la unitatea 
de comandă MEC 2.

LED-uri de control pentru funcţiile
Simbol a Arzător în funcţiune

Simbol U "Vana de amestec se deschide" (mai 
cald)

Simbol V "Vana de amestec se închide" (mai 
rece)

Simbol 1 Circuit încălzire 2 în regim de vară

Simbol 8 Circuit încălzire-Pompă în funcţiune

Simbol x Pompa de boiler în funcţiune

Simbol y Pompa de recirculare în funcţiune
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Funcţia de circuit de încălzire şi de preparare apă caldă menajeră
Comutator manual circuit de încălzire şi apă caldă

Poziţiile 0 şi regim manual (3) sunt setări speciale, 
care trebuie efectuate numai de personal de 
specialitate.

Funcţiile actuale sunt afişate prin LED ul de control.

pentru circuitul de încălzire 1: w

pentru circuitul de încălzire 2: B

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

În caz normal comutatorul manual trebuie 
să se afle în poziţia "Aut".

3 Pompa circuitului de încălzire este conectată.
Vana de amestec trebuie deconectată de la 
curent şi poate fi acţionată manual.

AUT Circuitul de încălzire şi cel de apă caldă 
funcţionează în regim automat.

0 Pompa circuitului de încălzire, pompa de boiler, 
respectiv pompa de recirculare sunt 
deconectate.
Vana de amestec este deconectată de la 
curent.
Funcţiile de setare se activează din nou.

3+X Pompa circuitului de încălzire şi cea de boiler 
sunt conectate.
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Module şi funcţiile lor5

Modulul funcţional FM 441
Modulul FM 441 comandă un circuit de încălzire şi unul 
de apă caldă.

Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii 
de service şi de întreţinere.

Dacă comutatoarele manuale nu se găsesc în poziţia 
automat, la unitatea MEC 2 sunt afişate mesaje 
corespunzătoare şi simbolul 0 deranjament se 
aprinde.

Comutatoarele manuale pentru deconectarea instalaţiei 
nu se folosesc la o absenţă de scurtă durată.

În acest scop, folosiţi funcţia de concediu (vezi 
capitolul 18 "Program concediu", pagina 72).

Fig. 4 FM441

Simbol 0 Deranjament general,
de ex. defecţiuni din fabricaţie,
defecţiuni ale senzorilor, 
deranjamente externe,
eroare internă de cablare
eroare modul, regim manual.
Mesajele de eroare apar la unitatea 
de comandă MEC 2.

LED-uri de control pentru funcţii

Simbol U "Vana de amestec se dechide" 
(mai cald)

Simbol V "Vana de amestec se închide" 
(mai rece)

Simbol 1 Circuit de încălzire în regim de vară

Simbol X Apa caldă este/rămâne sub 
temperatura nominală în regim 
economic (de noapte)

Simbol 8 Circuit de încălzire-Pompă în 
funcţionare

Simbol 8– L Pompa de boiler în funcţionare

Simbol 8– Z Pompa recirculare în funcţionare

Simbol Z Dezinfecţie termică activă
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Funcţia de circuit de încălzire şi de preparare apă caldă menajeră
Comutator manual circuit de încălzire şi apă caldă

Poziţiile 0 şi regim manual (3) sunt setări speciale, 
care ar trebui să fie realizate numai de personal 
specializat.

Funcţiile actuale sunt afişate prin LED urile de control.

pentru circuitul de încălzire 1: B

pentru preparare apă caldă: B

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

In mod normal, comutatorul ar trebui să se 
găsească în poziţia "Aut".

3 Pompa circuitului de încălzire şi cea a boilerului 
sunt conectate.
Vana de amestec este deconectată de la curent 
şi poate fi acţionată manual.
Pompa de recirculare este deconectată.

AUT Circuitul de încălzire şi cel de apă caldă 
funcţionează în regim automat.

0 Doar pompa circuitului de încălzire, pompa de 
boiler, precum şi pompa de recirculare sunt 
deconectate.
Vana de amestec este deconectată de la curent.
Funcţiile de setare se activează din nou.
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Module şi funcţiile lor5

Modulul funcţional FM 442
Modulul FM 442 comandă două circuite de încălzire 
independente cu vană de amestec.

Pot fi inserate de două ori în aparatul de reglare.

Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii 
de service şi de întreţinere.

Dacă comutatoarele manuale nu se găsesc în poziţia 
automat, la unitatea MEC 2 sunt afişate mesaje 
corespunzătoareşi simbolul 0 deranjament se 
aprinde.

Comutatoarele manuale pentru deconectarea instalaţiei 
nu se folosesc la o absenţă de scurtă durată.

În acest scop folosiţi funcţia de concediu (vezi 
capitolul 18 "Program concediu", pagina 72).

Fig. 5 FM442

Simbol 0 Deranjament general,
de ex. defecţiuni din fabricaţie,
defecţiuni ale senzorilor, 
deranjamente externe,
eroare internă de cablare
eroare modul, regim manual.
Mesajele de eroare apar ca text la 
unitatea MEC 2.

LED-uri de control pentru funcţii
Simbol U "Vana de amestec se deschide" 

(mai cald)

Simbol V "Vana de amestec se închide" 
(mai rece)

Simbol 1 Circuit de încălzire în regim de vară

Simbol 8 Circuit de încălzire Pompă în 
funcţiune
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Funcţia circuit de încălzire
Comutator manual circuit de încălzire

Poziţiile 0 şi regim manual (3) sunt setări speciale, 
care trebuie efectuate numai de personal specializat.

Funcţiile actuale sunt afişate prin LED urile de control.

pentru circuit de încălzire 1 şi circuit de 
încălzire 2: B

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

In mod normal, comutatorul ar trebui să se 
afle în poziţia "Aut".

3 Pompa circuit de încălzire este conectată.
Vana de amestec este deconectată de la curent 
şi poate fi acţionată manual.

AUT Circuitul de încălzire funcţionează în regim 
automat.

0 Pompa circuitului de încălzire este deconectată.
Vana de amestec este deconectată de la curent.
Funcţiile de setare se activează din nou.
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Module şi funcţiile lor5

Modulul funcţional FM 445
Modulul FM 445 comandă prepararea apei calde printr-
un sistem de acumulare (schimbător). 

El este inserat în soclul din dreapta al aparatului de 
reglare.

Comutatoarele manuale de pe modul au numai funcţii 
de service şi de întreţinere.

Dacă comutatoarele manuale nu se găsesc în poziţia 
automat, la unitatea MEC 2 sunt afişate mesaje 
corespunzătoare şi simbolul 0 deranjament se 
aprinde.

Comutatoarele manuale pentru deconectarea instalaţiei 
nu se folosesc la o absenţă de scurtă durată.

În acest scop, folosiţi funcţia de concediu (vezi 
cap. "Program de concediu").

Fig. 6 FM445

Simbol 0 Deranjament general,
de ex. defecţiuni din fabricaţie,
defecţiuni ale senzorilor, 
deranjamente externe,
eroare internă de cablare
eroare modul, regim manual.
Mesajele de eroare apar ca text la 
unitatea MEC 2.

LED-uri de control pentru funcţii
Simbol X Apa caldă este/rămâne sub 

temperatura nominală în regim 
economic (de noapte)

Simbol U "Vana de amestec se deschide" 
(mai cald)

Simbol V "Vana de amestec se închide" 
(mai rece)

Simbol 8– P Pompă circuit primar în funcţiune

Simbol 8– S Pompă circuit secundar în funcţiune

Simbol 8– Z Pompă recirculare în funcţiune

Simbol Z Dezinfecţie termică activă

Simbol } Protecţie la depunere de calcar 
activă, 
Pompa circuit secundar prezintă 
tacturi
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Funcţia de preparare apă caldă
Comutator manual apă caldă

Poziţiile 0 şi regim manual sunt setări speciale, (3) 
care trebuie efectuate numai de personal specializat.

Funcţiile actuale sunt afişate prin LED urile de control.

pentru circuitul primar:

pentru circuitul secundar:

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

In mod normal, comutatorul ar trebui să se 
afle în poziţia "Aut".

AVERTIZARE!

Pericol de opărire

În timpul regimului manual există pericolul 
de opărire. Deschideţi întotdeauna mai 
întâi robinetul de apă rece şi apoi, în 
funcţie de necesităţi, pe cel de apă caldă.

3 Pompa circuit secundar/primar este conectată.
Vana de amestec este deconectată de la curent 
şi poate fi acţionată manual.

AUT Sistemul de acumulare (schimbător) 
funcţionează în regim automat.

0 Pompa circuitului primar, a celui secundar şi 
pompa de recirculare sunt deconectate.
Vana de amestec este deconectată de la curent.
Funcţiile de setare se activează din nou.

BP

BS
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Module şi funcţiile lor5

Modulele funcţionale FM 456 şi FM 457
Cu modulele FM456 şi FM457 pot fi comandate până la 
2 resp. 4 cazane de încălzire Buderus.

Suplimentar, este integrat pe module un circuit de 
încălzire fără vană. O telecomandă nu poate fi alocată 
acestui circuit de încălzire.

Comutatoarele manuale de pe module au numai funcţii 
de service şi întreţinere.

Dacă comutatoarele manuale nu se găsesc în poziţia 
automat, la unitatea MEC 2 apare un mesaj 
corespunzătorşi simbolul 0 deranjament se aprinde.

Comutatorul manual pentru deconectarea instalaţiei nu 
se foloseşte la o absenţă de scurtă durată.

În acest scop, folosiţi funcţia de concediu (vezi 
capitolul 18 "Program concediu", pagina 72).

Fig. 7 FM 456

Fig. 8 FM 457

Simbol 0 Deranjament general,
de ex. defecţiuni din fabricaţie,
defecţiuni ale senzorilor, 
deranjamente externe,
eroare internă de cablare
eroare modul, regim manual.
Mesajele de eroare apar ca text la 
unitatea MEC 2.

LED-urile de control pentru funcţii

Simbol a Arzător în funcţiune

Simbol 1 Circuit de încălzire fără vană de 
amestec în regim de vară

Simbol 8 Pompă circuit de încălzire în 
funcţiune

Simbol | Preparare apă caldă prin intermediul 
cazanului mural activă

Simbol Q Cazan la testul de gaze arse
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Funcţie circuit de încălzire
Comutator manual circuit de încălzire

Poziţiile 0 şi regim manual (3) sunt setări 
speciale,care trebuie efectuate numai de personal 
specializat.

Funcţiile actuale sunt afişate prin LED urile de control.

pentru circuit de încălzire: B

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

In mod normal, comutatorul ar trebui să se 
afle în poziţia "Aut".

3 Pompa circuit de încălzire este conectată.

AUT Circuitul de încălzire funcţionează în regim 
automat.

0 Pompa circuitului de încălzire este deconectată.
Funcţiile de setare se activează din nou.
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Unitate de comandă MEC 26

6 Unitate de comandă MEC 2

Fig. 9 Unitate de comandă MEC 2

AUT

Tur instalaţie
45°C

Temp. exterioară
10°C

Funcţionare
permanentă a încălzirii

Buton rotativ

Regim automat de
încălzire conform

programatorului

Funcţionare
permanentă în regim

economic (redus)

Introducerea zilelor
lucrătoare

Introducerea zilelor de
concediu

Alegerea afişajului
standard

Recepţie semnal ceas cu 
radiofrecvenţă

Afişaj

Indicator (LED) pentru 
temperatura nominală 
reglată în încăpere

Reglare temperatură 
ACM/încălzire 
suplimentară ACM

Setarea orei

Schimbarea valorilor 
temperaturii

Comutare vară/iarnă

Întoarcere la afişajul 
standard

Alegerea programului

Alegerea circuitelor de încălzire/a 
circuitului de apă caldă menajeră

Unitate de comandă MEC 2

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Unitatea de comandă MEC2 şi RC30 nu 
trebuie să funcţioneze simultan.

Utilizaţi exclusiv MEC 2 pentru 
instalaţia Dvs de încălzire cu 
Logamatic 4000.
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7 Circuite de încălzire cu unitate de comandă MEC 2
La instalare s-a reglat de firma de specialitate, ce 
circuite de încălzire trebuie să fie reglate de unitatea de 
comandă MEC 2.

Dacă pentru unitatea de comandă MEC 2 a fost alocat 
numai un circuit de încălzire, acesta este numit, de ex 
"Circuit încălzire 1".

Dacă au fost atribuite mai multe circuite de încălzire 
unităţii de comandă MEC 2, acestea se numesc 
"Circuite de încălzire MEC".

Circuitele de încălzire MEC nu pot fi reglate 
independent unul de celălalt. Următoarele 
reglaje sunt valabile pentru toate circuitele de 
încălzire MEC:

– Comutarea modalităţilor de funcţionare

– Reglajul valorii nominale a temperaturii

– Comutare vară/iarnă

– Setare regim de concediu

– Program de party/pauză

Mesajul alăturat afişază alegerea unui singur circuit de 
încălzire şi încercarea de a modifica unele din reglajele 
mai sus amintite.

Pentru modificarea acestor reglaje trebuie să fie ales 
"Circuite de încălzire MEC"!

Alegere circuite de încălzire MEC

Se ridică clapeta de protecţie,se apasă tasta C şi 
se menţine apăsată.

Se roteşte butonul pînă sunt afişate "Circuitele de 
încălzire MEC".

Se eliberează tasta C, pentru ca datele să fie 
memorate.

Contrar reglajelor mai sus amintite, programele de 
încălzire pot fi programate numai prin alegerea fiecărui 
circuit de încălzire.

O programare a punctelor de comutare prin alegerea 
"Circuite de încălzire MEC" nu este posibilă!

La încercarea de a realiza programarea prin alegerea 
"Circuite încălzire MEC", apare mesajul de eroare 
alăturat.

Reglaj
imposibil
Circ.încălz. MEC 
alegere

Alegere circ.înc

Circ.încălz. MEC

Reglaj
imposibil
Circ. înc. sing. 
alegere
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Instrucţiuni de utilizare, pe scurt8

8 Instrucţiuni de utilizare, pe scurt

Punerea în funcţiune şi scoaterea din 
funcţiune

Se verifică dacă butoanele de pe aparatul de reglare 
şi de pe modulele inserate sunt poziţionate pe "AUT".

Se conectează aparatul de reglare.

Atenţie la următoarele:

În cazul conectării, se conectează mai întâi aparatul de 
reglare, apoi cazanul.

În cazul deconectării, se deconectează mai întâi 
cazanul, apoi aparatul de reglare.

Trebuie să ne asigurăm că există o preluare de căldură, 
altfel cazanul mural este deconectat şi intră în avarie.

După aproximativ 2 minute toate modulele existente în 
aparatul de reglare sunt recunoscute şi apare afişajul 
standard.

Reglarea temperaturii încăperii pentru 
toate circuitele de încălzire subordonate 
unui MEC 2 

Reglarea temperaturii încăperii din timpul zilei

Se închide clapeta de protecţie.

Se apasă şi se menţine apăsată tasta E.

Se roteşte butonul până este afişată temperatura 
dorită în încăpere în timpul zilei.

Se eliberează tasta.

Se apasă tasta D.

Reglarea temperaturii încăperii din timpul nopţii

Se închide clapeta de protecţie.

Se apasă şi se menţine apăsată tasta F.

Se roteşte butonul până este afişată temperatura 
dorită în încăpere în timpul nopţii.

Se eliberează tasta.

Se apasă tasta D.

Reglarea temperaturii încăperii pentru 
circuite de încălzire fără telecomandă 
proprie
– Circuitele de încălzire nu sunt subordonate unui 

MEC 2

Reglarea temperaturii încăperii din timpul zilei

Se apasă tasta Cşi se menţine apăsată.

Se roteşte butonul până este afişat circuitul de 
încălzire dorit.

Se eliberează tasta C.

Se apasă şi se eliberează tasta E.

Se apasă şi se menţine apăsată tasta G.

Se roteşte butonul până este afişată valoarea dorită 
a temperaturii încăperii din timpul zilei.

Se eliberează tasta G.

Se apasă tasta D.

Reglarea temperaturii încăperii din timpul nopţii

Se apasă tasta Cşi se menţine apăsată.

Se roteşte butonul până este afişat circuitul de 
încălzire dorit.

Se eliberează tasta C.

Se apasă şi se eliberează tasta F.

Se apasă şi se menţine apăsată tasta G.

Se roteşte butonul până este afişată valoarea dorită 
a temperaturii încăperii din timpul nopţii.

Se eliberează tasta G.

Se apasă tasta D.
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Reglarea temperaturii încăperii pentru 
circuitele de încălzire care sunt echipate cu 
alte telecomenzi
Vezi modul de întrebuinţare al telecomenzilor prezentat 
separat.

Reglarea temperaturii apei calde menajere

Se apasă şi se menţine apăsată tasta I.

Se roteşte butonul până este afişată valoarea dorită 
a temperaturii apei calde menajere.

Se eliberează tasta I.

Reglarea comutării între ora de vară/iarnă

Înainte de comutarea la ora de vară/iarnă trebuie să se 
aleagă circuitul de încălzire dorit. Astfel, se alege ori un 
circuit de încălzire ori toate circuitele de încălzire 
subordonate unităţii de comandă MEC 2.

Se apasă tasta Cşi se menţine apăsată.

Se roteşte butonul până este afişat circuitul de 
încălzire dorit.

Se eliberează tasta C.

Se apasă tasta Hşi se menţine apăsată.

Se roteşte butonul până când este afişată 
temperatura exterioară,sub care ar trebui să 
pornească încălzirea.

Se eliberează tasta H.

Modificarea stărilor de funcţionare

Sunt modificate stările de funcţionare ale circuitelor de 
încălzire, care au fost alocate unităţii de comandă 
(de ex. BFU). 

Se apasă şi se eliberează tasta E.
Instalaţia funcţionează permanent cu temperatura 
încăperii din timpul zilei presetată din fabrică.

Se apasă şi se eliberează tasta F.
Instalaţia funcţionează în regim redus.

Se apasă şi se eliberează tasta D.
Instalaţia funcţionează în regim automat conform 
programului presetat.
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9 Apelarea şi modificarea afişajelor

9.1 Alegerea circuitului de încălzire

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul circuitului de încălzire se 
aprinde cu intermitenţă.

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

1) INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Afişaje standard din 
fabrică, în măsura în care 
unitatea MEC 2 este 
inserată la aparatul de 
reglare (vezi capitolul 9.3 
"Modificarea afişajelor 
standard", pagina 27).

Măsurat încăpere

Temp. exterioară
0°C

19,5°C
INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Afişaje standard din 
fabrică, în măsura în care 
unitatea MEC 2 este 
inserată pe suportul de 
perete (Echipare 
suplimentară)!

Alegere circ.înc

Circ. încălz. 1
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Se roteşte butonul până la 
circuitul de încălzire dorit (aici 
"Circuit încălzire 2").

Circuitul de încălzire 2 este acum 
ales.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Îndată ce este ales circuitul de 
încălzire 2, afişajele de pe display 
revin la afişajele standard 
(aici: MEC 2 pe aparatul de reglare).

Alegere circ.înc

Circ. încălz. 2

Tur instalaţie

Temp. exterioară
0°C

45°C

1)

1) În funcţie de configuraţia instalaţiei poate fi afişat în loc de "Tur 
instalaţie" şi "Temperatura cazan"
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9.2 Apelarea parametrilor de funcţionare

Dacă anterior au fost alese circuitele de încălzire, 
valorile de funcţionare sunt doar afişate.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegerea circuitului de 
încălzire.

Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Apelarea parametrilor de 
funcţionare.

Se roteşte spre dreapta 
butonul, fără apăsarea unei 
taste suplimentare.

Prin rotirea în continuare a 
butonului, în funcţie de 
modulele inserate, pot fi 
apelate diferite afişaje de 
funcţionare.

– Cazan x, ore de funcţionare
– temperatura măsurată a circuitului de încălzire
– temperatura reglată a circuitului de încălzire
– starea de funcţionare a circuitului de încălzire
– temperatura măsurată pe tur a circuitului de încălzire
– temperatura măsurată a apei calde menajere
– temperatura reglată a apei calde menajere
– Modalitate de funcţionare a circuitului de apă caldă menajeră
– starea de funcţionare a pompei de recirculare şi starea de funcţionare a 

pompei de încărcare a boilerului

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele de comandă 
marcare cu culoarea gri au 
fost utilizate pentru 
această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
 21°C

 45°C

1) INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Setarea din fabrică – este 
afişată când unitatea 
MEC 2 este inserată pe 
aparatul de reglare.

Cazan 1

ore funcţionare
1:07

 pornit

1) În funcţie de configuraţia instalaţiei poate fi afişat în loc de "Tur 
instalaţie" şi "Temperatura cazan"
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9.3 Modificarea afişajelor standard

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

În locul temperaturii exterioare se 
poate alege dintre următoarele 
afişaje:

– Tur instalaţie (dacă MEC 2 se 
găseşte pe un suport de perete)

– Temperatură exterioară
– Apă caldă
– Ora
– Data

Se roteşte butonul până la 
afişajul dorit (aici "Data").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
 20°C

 45°C
INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Setările din fabrică: Sunt 
afişate dacă MEC 2 este 
ataşat la aparatul de 
reglare.

Măsurat încăpere

Temp. exterioară
 20°C

23°C
INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Setarea din fabrică dacă 
telecomanda MEC 2 se 
găseşte pe un suport de 
perete.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele de comandă 
marcate cu culoarea gri au 
fost utilizate pentru 
această funcţie.

Tur instalaţie

Data
20.08.1999

 45°C
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9.4 Introducerea datei şi a orei

. La telecomanda MEC 2 recepţia semnalului de 
radiofrecvenţă depinde de loc şi poziţie.

Recepţia semnalului de radiofrecvenţă este afişată pe 
display prin simbolul /.

In mod normal recepţia semnalului de radiofrecvenţă 
este posibilă pe o rază de 1500 km de Frankfurt/Main.

La dificultăţi de recepţie a semnalului se ia în 
considerare:

– În spaţii cu pereţi din beton şi oţel, pivniţe, case mari, 
semnalul de radiofrecvenţă este mai slab.

– Distanţa de sursele de distorsionare cum ar fi 
monitoare de calculator, televizoare, să fie de cel 
puţin 1,5 m.

– Noaptea, recepţia semnalului de radiofrecvenţă este 
de obicei mai bună în comparaţie cu ziua.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Data este presetată din fabrică.

MEC 2 este echipat cu un receptor de 
radiofrecvenţă care supraveghează şi 
corectează permanent programatorul de la 
aparatul de reglare. Nu este nevoie de 
setarea orei la punerea în funcţiune după 
o cădere de curent electric mai prelungită, 
după o deconectare mai de lungă durată 
prin intermediul unui comutator în caz de 
urgenţe sau de o corecţie la setarea orei 
pentru regim de vară sau de iarnă.

Pivniţele puternic ecranate pot duce la 
deteriorarea recepţiei semnalului de 
radiofrecvenţă, astfel că trebuie să 
introduceţi manual data şi ora.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Setare dată.

Exemplu:

Data trebuie setată la noua 
valoare "28.02.2000".

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

La afişarea datei se aprinde cu 
intermitenţă ziua (aici "20").

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Data
20.08.1999

 45°C
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Se roteşte butonul până la 
ziua săptămânii dorită 
(aici "28").

Când se setează cu ajutorul butonului 
data (aici "28"), numele zilei 
corespunzătoare se schimbă automat 
(aici "Sâmbătă").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

La afişarea datei se aprinde cu 
intermitenţă luna (aici "08").

Se roteşte butonul până la 
luna dorită (aici "02").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

La afişarea datei se aprinde cu 
intermitenţă anul (aici "1999").

Se roteşte butonul şi se alege 
anul dorit (aici "2000").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Setarea orei.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

In timp ce se roteşte butonul, se 
setează ora afişându se succesiv 
minutele.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Fixaţi data

 Sâmbătă

 28.08.1999

Fixaţi data

 Duminică

 28.02.1999

Fixaţi data

 Luni

 28.02.2000

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Fixaţi ora
 15.52.58
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10 Reglarea temperaturii încăperii

10.1 Reglarea temperaturii încăperii pentru toate circuitele de încălzire subordonate 
unui MEC 2

Reglarea temperaturii încăperii este posibilă doar la 
modulele ZM 424, FM 441, FM 442, FM 456 
şi FM 457.

Firma specializată va stabili, în cadrul instalaţiei, care 
circuite de încălzire ale unităţii de comandă MEC 2 ar 
trebui reglate. Aceste circuite de încălzire vor fi numite 
"circuite de încălzire subordonate MEC 2" sau, pe scurt, 
"circuite de încălzire MEC". 

10.1.1 Reglarea temperaturii încăperii din timpul 
zilei

Temperatura încăperii pentru "Circuitele de încălzire 
MEC" este reglată prin intermediul butonului. 
Modificarea temperaturii este valabilă pentru toate 
circuitele de încălzire MEC.

Dacă a fost ales un circuit de încălzire separat şi se 
doreşte apoi reglarea temperturii încăperii cu tasta i, 
apare mesajul de eroare:

"Reglare imposibilă, alegere Circ. încălz. MEC".

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire 
MEC.

Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Reglajul din fabrică:
Temperatura încăperii din 
timpul zilei: 21 °C.
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Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
încăperii din timpul zilei 
(aici "23 °C").

Temperatura încăperii se poate regla 
treptat în intervalul 11 °C şi 30 °C.

Temperatura nominală este indicată 
printr un LED al butonului rotativ.

La temperaturi sub 15 °C sau 
peste 25 °C se aprinde suplimentar 
LED ul -sau LED ul +.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta pentru a se 
trece la regimul automat de 
funcţionare.

Circuitul de încălzire 
funcţionează acum în regim 
automat.

Reglat încăpere

 regim zi

23°C

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Schimbarea temperaturii 
afectează în acelaşi timp 
toate circuitele de încălzire 
care sunt subordonate 
unităţii de comandă 
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10.1.2 Reglarea temperaturii încăperii din timpul 
nopţii

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire 
MEC.

Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
încăperii din timpul nopţii 
(aici "17 °C").

Temperatura încăperii se poate regla 
treptat în intervalul 2 °C şi 30 °C. 

Temperatura nominală este indicată 
printr un LED al butonului rotativ.

La temperaturi sub 15 °C sau peste 
25 °C se aprinde suplimentar LED ul 
– sau LED ul +.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta pentru a se 
trece la regimul automat de 
funcţionare.

Circuitul de încălzire 
funcţionează acum în regim 
automat.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoare gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Reglajul din fabrică:
17 °C.

Reglat încăpere

 regim noapte

17°C

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Schimbarea temperaturii 
afectează în acelaşi timp 
toate circuitele de încălzire 
care sunt subordonate 
unităţii de comandă 
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10.2 Reglarea temperaturii încăperii pentru circuite de încălzire fără telecomandă

Toate circuitele de încălzire cărora firma specializată nu 
le-a subordonat nici o telecomandă sunt numite 
"Circuite de încălzire fără telecomandă".

10.2.1 Reglarea temperaturii încăperii din timpul 
zilei

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Reglarea temperaturii 
încăperii din timpul zilei.

Exemplu: Circuit încălzire 2.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Temperatura încăperii se poate regla 
treptat în intervalul 11 °C şi 30 °C.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
încăperii din timpul zilei 
(aici "21 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elemente marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Reglat încăpere

 regim zi

21°C

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Reglajul din fabrică:
Temperatura încăperii din 
timpul zilei: 21 °C.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Pentru circuite de încălzire 
reglate la valoarea 
"constant", precum 
instalaţii de ventilaţie sau 
de încălzire a piscinelor, nu 
este posibilă o reglare a 
temperaturii încăperii.
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10.2.2 Reglarea temperaturii încăperii din timpul 
nopţii

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Reglarea temperaturii 
încăperii din timpul nopţii.

Exemplu: Circuit încălzire 2.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Temperatura încăperii se poate regla 
treptat în intervalul 2 °C şi 30 °C.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
încăperii din timpul nopţii 
(aici "21 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Reglat încăpere

 regim noapte

21°C

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Reglajul din fabrică:
17 °C.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Pentru circuitele de 
încălzire reglate la 
valoarea "constant", 
precum instalţii de 
ventilaţie sau de încălzire a 
piscinelor, nu este posibilă 
o reglare a temperaturii 
încăperii.
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10.3 Reglarea temperaturii încăperii pentru circuite de încălzire cu telecomandă proprie
(precum B. BFU, BFU/F)

La toate circuitele de încălzire cărora le a fost 
subordonată o telecomandă fără display, temperatura 
încăperii trebuie reglată cu această telecomandă.

Dacă se încearcă reglarea temperaturii încăperii prin 
tasta G, apare mesajul de eroare alăturat: Reglaj

Altă
telecomandă

 imposibil
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Reglarea temperaturii apei calde menajere11

11 Reglarea temperaturii apei calde menajere

11.1 Reglare temperatură apă caldă menajeră

Reglarea temperaturii apei calde menajere se 
realizează în funcţie de circuit sau printr-un program 
propriu (vezi capitolul 16 "Introducerea noului program 
de apă caldă menajeră", pagina 66).

Dacă toate circuitele de încălzire funcţionează în regim 
redus sau în regim de concediu, nu se mai realizează 
prepararea apei calde menajere în regim automat.

Reglajul din fabrică:

Pregătirea apei calde menajere începe cu 
30 minute înaintea momentului pornirii 
circuitului de încălzire.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până când 
este afişată valoarea dorită a 
temperaturii apei calde 
menajere (aici "60 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Temperatura apei calde menajere 
este memorată.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Apă caldă

60°C

reglat
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11.2 Suplimentare apă caldă menajeră

11.2.1 Suplimentare apă caldă menajeră în cazul 
scăderii temperaturii apei calde menajere sub 
temperatura nominală

Dacă LED ul verde de control din tastă I se aprinde, 
înseamnă că temperatura apei calde menajere a 
coborât sub temperatura reglată, în caz de nevoie fiind 
posibilă trecerea la o valoare mai mare.

In regim normal de încălzire apa caldă este încălzită 
automat.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard (în măsura în care 
unitatea MEC 2 a fost inserată pe 
aparatul de reglare).

Se apasă tasta.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Apă caldă

Suplimentare ACM

măsurat  55°C

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

LED ul verde din tastă 
I clipeşte pe toată 
durata reîncălzirii apei 
până la temperatura 
setată.
În timpul suplimentării 
ACM, pompa de 
recirculare funcţionează 
continuu.

Excepţie:
Încălzirea apei cu cazanul 
mural funcţionând ca un 
preparator de apă caldă 
este activată pentru 30 de 
minute (la un debit UBA. 
resp. EMS).
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Reglarea temperaturii apei calde menajere11

11.2.2 Pornirea manuală a pompei de recirculare

Dacă apa caldă menajeră are încă temperatura 
nominală, prin apăsarea tastei I porneşte doar 
pompa de recirculare pentru 3 minute. LED ul verde nu 
se mai aprinde.

Apă caldă

întreruptă
Suplimentare ACM
măsurat  55°C

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Dacă funcţionarea a fost 
pornită din greşeală, se 
apasă tasta I a doua 
oară. Suplimentarea se 
întrerupe.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard.

Se apasă tasta. Numai pompa de recirculare este 
pornită.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Circulaţie

3 minute
Pompa în funct.
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11.2.3 Setarea funcţionării continue

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa "Apă caldă".

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta. Prepararea apei calde menajere va 
funcţiona acum în mod continuu.

După 3 secunde reapare afişajul 
standard.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Alegere circ.înc

Apă caldă

Apă caldă

 Funct. continuă

reglat 

3s

55°C

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C
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Reglarea temperaturii apei calde menajere11

11.2.4 Oprirea prepararea apei calde

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa "Apă caldă".

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta.

După 3 secunde reapare afişajul 
standard.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Alegere circ.înc

Apă caldă

3s

Apă caldă

 oprit

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Pregătirea apei calde a fost 
oprită. Activarea manuală 
are loc prin apăsarea tastei 
I.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C
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11.2.5 Setarea funcţionării în regim automat

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa "Apă caldă".

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta. Pregătirea apei calde menajere se 
desfăşoară în regim automat.

După 3 secunde reapare afişajul 
standard.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Alegere circ.înc

Apă caldă

3s

Apă caldă

 regim aut. zi

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C
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Comanda pompelor de recirculare12

12 Comanda pompelor de recirculare

12.1 Setarea intervalului de funcţionare continuă

Reglarea pompelor de recirculare se realizează în 
funcţie de circuitul de încălzire sau printr-un program 
propriu (vezi capitolul 17 "Introducere program nou 
pompă de recirculare", pagina 69).

Dacă toate circuitele de încălzire funcţionează în regim 
redus sau au program de concediu, pompa de 
recirculare este deconectată.

Reglajul din fabrică:

Pompa de recirculare începe să 
funcţioneze cu 30 minute înaintea 
momentului pornirii circuitului de încălzire.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa "Circulaţie".

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta. Pompa de recirculare funcţionează 
acum în regim continuu la intervale de 
timp prestabilite.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Alegere circ.înc

Circulaţie

3s

Circulaţie

 Funcţ. continuă
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După 3 secunde reapare afişajul 
standard.

Durata intervalelor pe oră poate fi 
modificată de firma specializată, 
la nivelul de service.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C
Reglajul din fabrică:

Pompa de recirculare 
funcţionează câte 3 minute 
de două ori pe oră.
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Comanda pompelor de recirculare12

12.1.1 Deconectarea pompei de recirculare

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa "Circulaţie".

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta. Pompa de recirculare este 
deconectată.

Prin apăsarea tastei de reîncărcare 
I pompa de recirculare este 
comutată o dată pentru o perioadă 
limitată de timp. După terminarea 
procesului de încărcare, pompa de 
recirculare este deconectată pentru o 
lungă perioadă.

După 3 secunde reapare afişajul 
standard.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Alegere circ.înc

Circulaţie

3s

Circulaţie

 oprit

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C
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12.1.2 Reglarea funcţionării în regim automat

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Afişaj standard.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa "Circulaţie".

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta. In regim automat, pompa de 
recirculare funcţionează intermitent.

Durata intervalelor pe oră poate fi 
modificată de firma specializată, 
la nivelul de service.

După 3 secunde reapare afişajul 
standard.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C

Alegere circ.înc

Circulaţie

Circulaţie

 Funcţ.
Reglajul din fabrică:

Pompa de recirculare 
funcţionează câte 3 minute 
de două ori pe oră.

Tur instalaţie

Temp. exterioară
21°C

30°C
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Comanda pompelor de recirculare12

12.2 Dezinfecţie termică

La dezinfecţia termică se realizează încălzirea apei 
săptămânal la temperaturi mari pentru eliminarea 
corpilor străini.

Atât pompa de încărcare a boilerului cât şi pompa de 
recirculare funcţionează permanent în timpul 
dezinfecţiei termice.

Dezinfecţia este pornită conform datelor introduse din 
fabrică:

În fiecare marţi la ora 1.00 la 70 °C.

Firma specializată poate seta alte valori, la cerere.

Funcţionarea dezinfecţiei termice este afişată prin LED 
ul Z pe modulele FM 441 şi FM 445.

AVERTIZARE!

PERICOL DE OPĂRIRE

datorită apei fierbinţi din circuitul apei 
instalaţiei de încălzire, când aceasta nu 
are o vană de amestec reglată termostatic.

Nu daţi drumul apei calde 
neamestecate în timpul şi imediat după 
dezinfecţia termică.
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13 Programul standard

Un program standard este un program de comutare 
setat din fabricăcu secvenţe de comutare tipice şi în 
care o secvenţă de comutare este stabilită prin zi, oră şi 
temperatură.

Se pot alege cel mult opt programe standard (a se 
vedea tabelul de mai jos).

Pentru fiecare circuit de încălzire separat se poate 
alege-un program standard deja existent (vezi "Alegerea 
programului pentru un circuit de încălzire" la pagina 48) 
sau se poate întocmi propriul program dorit. Aici puteţi 
ori -să realizaţi dintr un program standard un program 
nou de încălzire independent (vezi capitolul 15 
"Întocmirea noului program de încălzire", pagina 60) sau 
să modificaţi, respectiv completaţi într un program 
standard anumite secvenţe de comutare (vezi 
capitolul 14 "Schimbarea programului standard", 
pagina 49).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Reglajul din fabrică:
Programul standard "Familie".

Funcţionare regim zi

Nume program Ziua Pornit Oprit Pornit Oprit Pornit Oprit

Dimineaţa
Funcţionare în tura 
de dimineaţă

luni – joi
vineri

sâmbătă
duminică

4:30
4:30
6:30
7:00

22:00
23:00
23:30
22:00

Înainte de amiază
Program redus de 
dimineaţă

luni – joi
vineri

sâmbătă
duminică

5:30
5:30
6:30
7:00

8:30
8:30

23:30
22:00

12:00
12:00

22:00
23:00

Amiază
Amiază acasă

luni – joi
vineri

sâmbătă
duminică

6:00
6:00
6:00
7:00

8:00
8:00

23:00
22:00

11:30
11:30

13:00
23:00

17:00 22:00

După amiază
Program redus de 
amiază

luni – joi
vineri

sâmbătă
duminică

6:00
6:00
6:30
7:00

11:30
11:30
23:30
22:00

16:00
15:00

22:00
23:00

Seara
Funcţionare în tura 
de seară

luni – vineri
sâmbătă
duminică

6:30
6:30
7:00

23:00
23:30
23:00

Persoană singură luni – joi
vineri

sâmbătă
duminică

6:00
6:00
7:00
8:00

8:00
8:00

23:30
22:00

16:00
15:00

22:00
23:00

Familie luni – joi
vineri

sâmbătă
duminică

5:30
5:30
6:30
7:00

22:00
23:00
23:30
22:00

Vârstnici luni – duminică 5:30 23:00

Nou

Tab. 2 Program standard
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Programul standard13

13.1 Alegerea programului pentru un circuit de încălzire

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Pe display apare pentru scurt timp 
circuitul de încălzire care a fost stabilit 
(vezi "Alegerea circuitului de 
încălzire" la pagina 24).

Exemplu: "Circuit încălzire 2".

Se afişează ultimul program ales 
pentru circuitul de încălzire 2 (aici 
"Seară").

Afişajul "Seară" se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
programul dorit (aici 
"Familie").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Pe display apar numele programului 
şi prima secvenţă a programului de 
încălzire ales "Program Familie".

Întoarcere la afişajul 
standard.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

PROG
Programator

Circ. încălz. 2

Programator

Alegere program
Seară

Programator

Alegere program
Familie

PROG
Prog. Familie

luni
21°Cla 05:30
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14 Schimbarea programului standard

Dacă se doreşte schimbarea fazelor de încălzire ale 
unui program, se pot muta secvenţele sau se pot 
intercala secvenţe noi, în care o secvenţă de comutare 
se compune din zi, oră şi temperatură.

Programul Dvs. astfel modificat este memorat sub 
numele "Propriu" şi număr circuit de încălzire.

Exemplu: In programul standard "Familie", luni şi marţi, 
trebuie schimbată ora de începere a încălzirii pe circuitul 
de încălzire 2 de la 5:30 la 6:30.

14.1 Secvenţă de comutare deplasată în funcţie de timp

Fig. 10 Modificare program standard

5:30 22:00

5:30 6:30 22:00

Regim de zi (de ex. 21 °C)

Regim de noapte

Regim de zi (de ex. 21 °C)

Regim de noapte

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: Circuit încălzire 2.

Alegerea programului 
standard pentru circuitul de 
încălzire stabilit.

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Exemplu: 
Programul standard "Familie".

După paşii 1 şi 2 pe display sunt 
afişate numele programului şi prima 
secvenţă a programului de încălzire 
"Familie" (luni la ora 5:30 la 21 °C).

Secvenţă de comutare 
deplasată în funcţie de timp.

Prog. Familie

21°Cla 05:30
luni

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.



50

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparate de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126 • Ediţia 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Schimbarea programului standard14

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici: "6:30").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Secvenţa modificată este memorată 
ca program "Propriu" şi număr circuit- 
(aici "2"). Programul Dvs. "Propriu" 
poate fi apelat prin apăsarea tastei 
J şi prin rotirea butonului (vezi 
"Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48).

Se roteşte butonul până la 
următoarea secvenţă care 
trebuie schimbată (aici 
"Marţi").

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "6:30").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Intoarcere la afişajul 
standard.

Prog.-Familie

luni
21°Cla 06:30

Prog.-Propriu 2

21°Cla 06:30
luni

Prog.-Propriu 2

21°Cla 05:30
Marţi

Prog.-Propriu 2

Marţi
21°Cla 06:30
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14.2 Introducerea secvenţelor

Prin introducerea secvenţelor (date: zi/oră/temperatură) 
se pot întrerupe fazele de încălzire.

Exemplu:
In cadrul programului standard "Familie", vinerea se 
încălzeşte permanent de la ora 5:30 la 23:00. Dacă 
vinerea nu trebuie să se încălzească de la ora 
10:00 la 13:00, trebuie să se introducă două noi 
secvenţe.

Programul Dvs. astfel modificat este memorat sub 
numele "Propriu" şi număr circuit de încălzire.

Fig. 11 Introducerea secvenţelor

5:30 23:00

5:30 10:00 23:0013:00

Regim de zi (de ex. 21 °C)

Regim de noapte

Regim de zi (de ex. 21 °C)

Regim de noapte

Program nou "Program-Propriu 2"

Program standard "Familie"

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: Circuit încălzire 2.

Alegerea programului 
standard pentru circuitul de 
încălzire stabilit.

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Exemplu: 
Program standard "Familie".

După paşii 1 şi 2 pe display sunt 
afişate numele programului şi prima 
secvenţă a programului de încălzire 
"Familie" (luni la ora 5:30 la 21 °C).

Introducere secvenţă.

Prog.-Familie

21°Cla 05:30
luni

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Introducerea primei secvenţe (vineri, 10:00, 17 °C)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se roteşte butonul spre 
stânga până apare afişajul 
alăturat.

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită (aici "vineri").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "10:00").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
temperatura dorită 
(aici "17 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Abia după setarea celor 3 date 
(zi/oră/temperatură), noua secvenţă 
este memorată automat ca "Program 
Propriu" şi număr circuit de încălzire 
(aici "2"). Această memorare nu este 
afişată pe display. Apare ecranul cu 
"Secvenţă nouă" pentru următoarea 
secvenţă.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

vineri
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Zilele se pot alege separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−uni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

vineri
----la 10:00

Secvenţă nouă

vineri
17°Cla 10:00

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Aici nu se pot introduce 
orice valori ale 
temperaturii. Stau la 
dispoziţie doar 
temperaturile din timpul 
zilei şi din timpul nopţii 
presetate din fabrică, care 
se pot schimba la capitolul 
"Setarea temperaturii 
încăperii".
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Introducerea celei de a doua secvenţe (vineri, 13:00, 21 °C)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită (aici "vineri").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "13:00").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
temperatura dorită 
(aici "21 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Abia după setarea celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, este memorată noua 
secvenţă ca Program "Propriu" şi 
număr circuit de încălzire. Programul 
Dvs. "Propriu" poate fi apelat prin 
apăsarea tastei J şi prin rotirea 
butonului (vezi "Alegerea programului 
pentru un circuit de încălzire" la 
pagina 48).

Întoarcere la afişajul 
standard.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

vineri
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Zilele se pot alege separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

vineri
----la 13:00

Secvenţă nouă

vineri
 21°Cla 13:00

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Aici nu se pot introduce 
orice valori ale 
temperaturii. Stau la 
dispoziţie doar valorile 
temperaturii din timpul zilei 
şi din timpul nopţii 
presetate din fabrică, care 
pot fi modificate la 
capitolul 10, pagina 30.
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14.3 Ştergerea secvenţei

Exemplu: 
In cadrul programului standard "Familie" se doreşte 
ştergerea, pentru circuitul de încălzire 2, a secvenţei 
luni 22:00.

Programul Dvs. astfel modificat este memorat sub 
numele Program "Propriu" şi număr circuit de încălzire.

Fig. 12 Ştergere secvenţă

5:30 22:00

5:30

Regim de zi (z. B. 21 °C)

Regim de noapte

Regim de zi (z. B. 21 °C)

Regim de noapte

Program nou "Program-Propriu 2"

Program standard "Familie"

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: Circuit încălzire 2.

Alegere program standard 
pentru circuitul de încălzire 
stabilit.

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Exemplu: 
Program standard "Familie".

După paşii 1 şi 2 sunt afişate pe 
display numele programului şi prima 
secvenţă a programului de încălzire 
"Familie" (luni la ora 5:30 la 21 °C).

Ştergerea secvenţei.

Prog.-Familie

21°Cla 05:30
luni

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Se roteşte butonul până 
apare secvenţa care trebuie 
ştearsă (aici "22:00").

Se apasă concomitent 
tastele/se menţin apăsate.

Pe rândul de jos se afişează 8 blocuri, 
care sunt şterse de la stânga la 
dreapta.

Secvenţa s-a şters îndată ce au 
dispărut toate blocurile.

Se eliberează concomitent 
tastele pentru a se memora 
datele.

Programul modificat prin procesul de 
ştergere este memorat ca "Program-
Propriu" şi număr circuit de încălzire 
(aici "2").

Noul Dvs. Program poate fi apelat prin 
apăsarea tastei J şi rotirea 
butonului (vezi "Alegerea programului 
pentru un circuit de încălzire" la 
pagina 48).

Acum se încălzeşte de luni 
ora 5.30 până marţi ora 22.00.

Secvenţa de comutare marţi nu 
conduce la un salt al temperaturii.

Întoarcere la afişajul 
standard.

Prog.-Familie

luni
17°Cla 22:00

+ Prog.-Familie

luni
 

22:00
şterge

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Dacă se eliberează tastele 
apăsate, procesul de 
ştergere se întrerupe.

+ Prog.-Propriu 2

21°Cla 05:30
Marţi
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14.4 Ştergerea unei faze de încălzire

O fază de încălzire se compune din două secvenţe, o 
secvenţă de conectare şi una de deconectare. Pentru 
ştergerea unei faze de încălzire este necesară ştergerea 
ambelor secvenţe.

Exemplu: 
In cadrul programului standard "Amiază", pentru circuitul 
de încălzire 2, se doreşte ştergerea fazei de încălzire de 
luni de la 11:30 la 13:00, astfel ca între 8:00 - 17:00 să 
se realizeze o pauză a încălzirii.

Programul Dvs. astfel modificat este memorat ca 
Program "Propriu" şi număr circuit de încălzire.

Fig. 13 Ştergere fază de încălzire

6:00 22:008:00 11:30 13:00 17:00

6:00 8:00 22:0017:00

Regim de zi

Regim de noapte

Regim de zi 

Regim de noapte

Program nou "Program-Propriu 2"

Program standard "Program-Amiază"

rotiţi la 13:00

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: Circuit încălzire 2.

Alegerea programului 
standard pentru circuitul de 
încălzire stabilit.

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Exemplu: 
Program standard "Program-
Amiază".

După paşii 1 şi 2 sunt afişate pe 
display numele programului şi prima 
secvenţă a programului de încălzire 
"Amiază" (luni la ora 6:00 la 21 °C).

Temperatura afişată depinde de 
temperatura nominală reglată a 
încăperii.

Ştergerea fazei de încălzire.

Program-Amiază

21°Cla 06:00
luni

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Se roteşte butonul până la 
secvenţa de conectare a fazei 
de încălzire, care trebuie 
ştearsă (aici "11:30").

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până la 
secvenţa de deconectare a 
fazei de încălzire, care trebuie 
ştearsă (aici "13:00").

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Dacă este aleasă secvenţa de 
comutare finală a fazei de încălzire ce 
trebuie ştearsă, pe rândul de jos al 
display ului se afişează 8 blocuri care 
sunt şterse de la stânga la dreapta.

Faza de încălzire s-a şters îndată ce 
au dispărut toate blocurile.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Pe display este afişată următoarea 
secvenţă.

Noul program schimbat prin procesul 
de ştergere este memorat ca 
"Program-Propriu" şi număr circuit de 
încălzire (aici "2").

Întoarcere la afişajul 
standard.

Program-Amiază

luni
 21°Cla 11:30

Program-Amiază

luni
17°Cla 13:00

Interval comut.

se şterge
 

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Dacă se eliberează tasta 
L sau se roteşte înapoi 
butonul, procesul de 
ştergere se întrerupe.

Secvenţele de comutare 
ale fazei de încălzire 
rămân nemodificate.

Prog.-Propriu 2

21°Cla 17:00
luni

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Noul Dvs. Program poate fi 
apelat prin apăsarea tastei 
J şi prin rotirea 
butonului (vezi "Alegerea 
programului pentru un 
circuit de încălzire" la 
pagina 48).
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14.5 Unirea fazelor de încălzire

O fază de încălzire este alcătuită din două secvenţe de 
comutare, una de conectare şi una de deconectare. 
Pentru a lega două faze de încălzire succesive, 
poziţionaţi secvenţa de deconectare a primei faze pe 
secvenţa de conectare a celeilalte faze de încălzire.

Exemplu: Pornind de la programul standard "Program-
Amiază", de la circuitul de încălzire 2, se doreşte unirea 
fazei de încălzire de luni din intervalul orar 
11:30 – 13:00 cu faza de încălzire din intervalul orar 
17:00 – 22:00. Astfel, se încălzeşte continuu între orele 
11:30 – 22:00. 

Programul dvs. astfel modificat este memorat sub 
numele Program "Propriu" şi număr circuit de încălzire.

Fig. 14 Unirea fazelor de încălzire

6:00 22:008:00 11:30 13:00 17:00

6:00 8:00 22:0011:30

Regim de zi

Regim de 
noapte

Regim de zi

Regim de 
noapte

Noul program "Program-Propriu 2"

Program standard "Amiază"

se roteşte de la 13:00 
la 17:00

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: Circuit de încălzire 2.

Alegerea programului 
standard pentru circuitul de 
încălzire stabilit.

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Exemplu: 
Program standard "Program-
Amiază".

După paşii 1 şi 2 pe display sunt 
afişate numele programului şi prima 
secvenţă de comutare a programului 
de încălzire "Amiază" (luni la 
ora 6:00 la 21 °C).

Unirea fazelor de încălzire.

Program-Amiază

21°Cla 06:00
luni

INDICAINDICAŢIE 
PENTRU UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Se roteşte butonul până 
apare secvenţa de 
deconectare a primei faze de 
încălzire (aici "13:00"), care 
trebuie unită cu faza de 
încălzire care urmează din 
punct de vedere al timpului.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Se roteşte butonul până 
apare secvenţa de început a 
celei de a doua faze de 
încălzire, care trebuie unită cu 
prima (aici "luni, 17:00").

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Când secvenţa de început a celei de-
a doua faze de încălzire a fost aleasă, 
pe rândul de jos al display ului apar 
8 blocuri, care dispar unul după altul 
de la stânga la dreapta.

Îndată ce au dispărut toate blocurile, 
cele două faze de încălzire au fost 
unite.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Noul program modificat prin 
intermediul procesului de unire este 
memorat ca "Program-Propriu" şi 
număr circuit de încălzire (aici "2").

Întoarcere la afişajul 
standard.

Program-Amiază

luni
 17°Cla 13:00

Program-Amiază

luni
21°Cla 17:00

Interval comut.

se leagă
 

INDICAINDICAŢIE 
PENTRU UTILIZATOR

Dacă se eliberează tasta 
L sau se roteşte înapoi 
butonul, procesul de 
ştergere se întrerupe.

Secvenţele de comutare 
ale fazei de încălzire se 
păstrează.

Prog.-Propriu 2

17°Cla 22:00
luni

INDICAINDICAŢIE 
PENTRU UTILIZATOR

Noul program creat prin 
procesul de 
unire"Program-Propriu" se 
poate apela prin apăsarea 
tastei J şi rotirea 
butonului (vezi "Alegerea 
programului pentru un 
circuit de încălzire" la 
pagina 48).
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15 Întocmirea noului program de încălzire

Pentru întocmirea unui nou program de încălzire se pot 
introduce până la 42 de secvenţe de comutare pe 
săptămână şi circuit de încălzire. O secvenţă de 
comutare este alcătuită din cele 3 date: ziua săptămânii, 
ora şi temperatura.

Noul program de încălzire astfel întocmit este memorat 
sub numele "Program Propriu" şi număr circuit de 
încălzireaferent.

Exemplu: 

luni – vineri, 
începând cu ora 5:00 21 °C, începând cu 
ora 21:00 17 °C.

sâmbătă – duminică, 
începând cu ora 9:30  21 °C, începând cu 
ora 23:30 17 °C.

Fig. 15 Întocmire program de încălzire nou

5:00 21:00

9:30 23:30

21°C

17°C

21°C

17°C

Regim de zi

Regim de 
noapte

Regim de zi

Regim de 
noapte

Noul program de încălzire "Propriu 2"

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: Circuit de încălzire 2.

Alegere program standard 
pentru circuitul de încălzire 
stabilit.

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Aici:
Alegere program "nou".

După paşii 1 şi 2 pe display se 
afişează "nou".

Introducere secvenţă.

Secvenţă nouă

 -------------
----la ----

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoareagri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Introducerea primei secvenţe
(luni – vineri, ora 5:00, 21 °C)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până 
apare ziua dorită
(aici "luni –vineri").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "5:00").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
(aici "21 °C").

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, este memorată noua 
secvenţă automat ca "Program 
Propriu" şi nimăr circuit de încălzire 
(aici "2"). Această memorare nu este 
afişată pe display. Apare mesajul 
"Secvenţă nouă" pentru următoarea 
secvenţă.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

luni-vineri
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Zilele pot fi alese separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

luni-vineri
----la 05:00

Secvenţă nouă

luni-vineri
 21°Cla 05:00

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Aici nu se pot introduce 
orice valori ale 
temperaturii. Stau la 
dispoziţie numai 
temperaturile din timpul 
zilei şi din timpul nopţii 
setate din fabrică, pe care 
le puteţi însă schimba la 
capitolul 10, pagina 30.
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Întocmirea noului program de încălzire15

Introducerea celei de a doua secvenţe 

(luni – vineri, 21:00, 17 °C)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită 
(aici "luni – vineri").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "21:00").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
(aici "17 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, noua secvenţă este 
memorată automat ca "Program 
Propriu" şi număr circuit de încălzire 
(aici "2"). Această memorare nu este 
afişată pe display. Apare mesajul 
"Secvenţă nouă" pentru următoarea 
secvenţă.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

luni-vineri
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Zilele se pot alege separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

luni-vineri
----la 21:00

Secvenţă nouă

luni-vineri
17°Cla 21:00

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Aici nu se pot introduce 
orice valori ale 
temperaturii. Stau la 
dispoziţie numai 
temperaturile din timpul 
zilei şi din timpul nopţii 
setate din fabrică, pe care 
le puteţi modifica însă la 
capitolul 10, pagina 30.
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Introducerea celei de a treia secvenţe 
(sâmbătă – duminică, ora 9:30, 21 °C)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până ziua 
dorită (aici "sâmbătă –
duminică").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "9:30").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
(aici "21 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, noua secvenţă este 
memorată automat ca "Program 
Propriu" şi număr circuit de încălzire 
(aici "2"). Această memorare nu este 
afişată pe display. Apare mesajul 
"Secvenţă nouă" pentru următoarea 
secvenţă.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

sâmbătă-duminică
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Zilele se pot alege separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

sâmbătă-duminică
----la 09:30

Secvenţă nouă

sâmbătă-duminică
 21°Cla 09:30

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR
Aici nu se pot introduce 
orice valori ale 
temperaturii. Stau la 
dispoziţie numai 
temperaturile din timpul 
zilei şi din timpul nopţii 
setate din fabrică, pe care 
le puteţi modifica însă la 
capitolul "Setarea 
temperaturii din încăpere".
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Întocmirea noului program de încălzire15

Introducerea celei de a patra secvenţe 

(sâmbătă – duminică, ora 23:30, 17 °C)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită (aici "sâmbătă –
duminică").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "23:30").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

sâmbătă-duminică
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Zilele se pot alege separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

sâmbătă-duminică
----la 23:30
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Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
valoarea dorită a temperaturii 
(aici "17 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, noua secvenţă este 
memorată automat ca "Program 
Propriu" şi număr circuit de încălzire 
(aici "2"). Noul dvs. program "Propriu" 
poate fi apelat prin apăsarea tastei 
J şi rotirea butonului (vezi 
"Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48).

Întoarcere la afişajul 
standard.

Secvenţă nouă

sâmbătă-duminică
 17°Cla 23:30

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Aici nu se poate introduce 
orice valoare a 
temperaturii. Stau la 
dispoziţie numai 
temperaturile din timpul 
zilei şi din timpul nopţii 
setate din fabrică, pe care 
le puteţi însă schimba la 
capitolul "Setarea 
temperaturii din încăpere".



66

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de utilizare Aparate de reglare Logamatic 4121, 4122 şi 4126 • Ediţia 03/2004

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Introducerea noului program de apă caldă menajeră16

16 Introducerea noului program de apă caldă menajeră

Prepararea apei calde menajere se poate realiza fie 
conform setării din fabrică "Alegere program în funcţie 
de circuitele de încălzire", fie potrivit noului dvs. program 
"Alegere program Propriu ACM". 

Dacă pregătirea apei calde menajere nu trebuie făcută 
în dependenţă de circuitul de încălzire, se poate 
introduce un program nou propriu, de apă caldă 
menajeră:

Exemplu:

În zilele lucrătoare trebuie pregătită apă caldă menajeră 
de la ora 6:30 la 9:00.

Reglajul din fabrică:

"Alegere program în funcţie de circuitele 
de încălzire": Prepararea apei calde 
menajere începe automat cu 30 minute 
înaintea celei mai matinale secvenţe a 
tuturor circuitelor de încălzire din aparatul 
de reglare şi se termină odată cu oprirea 
ultimului circuit de încălzire.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Aici: "Apă caldă".

Alegerea programului pentru 
circuitul de încălzire "Apă 
caldă".

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Aici:
Alegere program "nou".

După paşii 1 şi 2 pe display apare 
"nou".

Introducere secvenţă.

Secvenţă nouă

--------------
----la ----

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Introducerea primei secvenţe

(luni – duminică, ora 6:30, pornire pregătire 
apă caldă)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită (aici "luni –
duminică").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "6:30").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Valoarea de modificat se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte spre dreapta până 
se afişează "pornit".

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, se memorează noua 
secvenţă automat ca "Program 
Propriu ACM" şi alegere circuit de 
încălzire "Apă caldă". Această 
memorare nu se afişează pe display. 
Apare "Secvenţă nouă" pentru 
următoarea secvenţă.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Zilele pot fi alese separat 
sau poate fi ales un interval 
de mai multe zile-:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la 06:30

Secvenţă nouă

luni - duminică
 pornitla 06:30
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Introducerea noului program de apă caldă menajeră16

Introducerea celei de a doua secvenţe 

(luni – duminică, ora 9:00, oprire pregătire 
apă caldă)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită- (aici "luni –
duminică").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "9:00").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Valoarea de modificat se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul spre 
stânga până se afişează 
"oprit".

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, este memorată noua 
secvenţă automat ca "Program 
Propriu ACM" şi alegere circuit de 
încălzire "Apă caldă". Această 
memorare nu se afişează pe display. 
Apare "Secvenţă nouă" pentru noua 
secvenţă.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Întoarcere la afişajul 
standard.

Pregătirea apei calde menajere se 
face acum conform "Program Propriu 
ACM". "Program Propriu ACM" poate 
fi apelat prin apăsarea tastei J şi 
rotirea butonului (vezi "Alegerea 
programului pentru un circuit de 
încălzire" la pagina 48).

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Zilele pot fi alese separat 
sau se poate alege un 
interval de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la 09:00

Secvenţă nouă

luni - duminică
opritla 09:00
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17 Introducere program nou pompă de recirculare

Pompa de recirculare poate funcţiona fie conform setării 
din fabrică "Alegere program în funcţie de circuitul de 
încălzire", fie potrivit noului dvs. program "Alegere 
programPropriu ZP". 

Dacă pompa de recirculare nu trebuie să funcţioneze în 
dependenţă de circuitul de încălzire, se poate introduce 
un program nou, propriu, al pompei de recirculare:

Exemplu:

În zilele lucrătoare pompa de recirculare trebuie să 
funcţioneze de la ora 6:30 până la 9:00.

 

Reglajul din fabrică:

"Alegere program în funcţie de circuitul de 
încălzire": Pompa de recirculare porneşte 
automat cu 30 minute înaintea celei mai 
matinale secvenţe a tuturor circuitelor de 
încălzire din aparatul de reglare şi se 
opreşte odată cu deconectarea ultimului 
circuit de încălzire.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire. Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Aici: "Circulaţie".

Alegerea programului 
standard pentru circuitul de 
încălzire "Circulaţie".

Vezi "Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48.

Aici:
Alegere program "nou".

După paşii 1 şi 2 pe display se 
afişează "nou".

Introducere secvenţă.

Secvenţă nouă

--------------
----la ----

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri aufost folosite 
pentru această funcţie.
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Introducere program nou pompă de recirculare17

Introducerea primei secvenţe 

(luni – duminică, ora 6:30, pornire pompă)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită (aici "luni –
duminică").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "6:30").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Valoarea de modificat se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul spre 
dreapta până se afişează 
"pornit".

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, este memorată noua 
secvenţă automat ca "Program 
Propriu ZP" şi alegere circuit de 
încălzire "Circulaţie". Această 
memorare nu se afişează pe display. 
Apare "Secvenţă nouă" pentru noua 
secvenţă.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Zilele pot fi alese separat 
sau poate fi ales un interval 
de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la 06:30

Secvenţă nouă

luni - duminică
 pornitla 06:30
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Introducerea celei de a doua secvenţe 

(luni – duminică, ora 9:00, oprire pompă)

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Pe display apare "Secvenţă nouă" 
pentru noua secvenţă.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul zilei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
ziua dorită (aici "luni –
duminică").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul orei se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la ora 
dorită (aici "9:00").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Valoarea de modificat se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul spre 
stânga până se afişează 
"oprit".

Abia după setarea tuturor celor 3 date 
(zi/oră/temperatură) ale noii 
secvenţe, este memorată noua 
secvenţă automat ca "Program 
Propriu ZP" şi alegere circuit de 
încălzire "Circulaţie". Această 
memorare nu este afişată pe display. 
Apare "Secvenţă nouă" pentru noua 
secvenţă.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Întoarcere la afişajul 
standard.

Pompa de recirculare funcţionează 
acum conform "Program Propriu ZP".

Programul "Program Propriu ZP" 
poate fi apelat prin apăsarea tastei 
J şi rotirea butonului (vezi 
"Alegerea programului pentru un 
circuit de încălzire" la pagina 48).

Secvenţă nouă

--------------
----la ---

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la ---

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Zilele pot fi alese separat 
sau poate fi ales un interval 
de mai multe zile:
−luni – joi
−luni – vineri
−sâmbătă – duminică
−luni – duminică

Secvenţă nouă

luni - duminică
----la 09:00

Secvenţă nouă

luni - duminică
 opritla 09:00
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Program concediu18

18 Program concediu

18.1 Introducerea programului de concediu

Prin intermediul programului de concediu se poate 
încălzi, în timpul unei absenţe mai îndelungate, la o 
temperatură scăzută. 

Exemplu:

Plecaţi în concediu pentru cinci zile şi doriţi să încălziţi 
mai puţin în această perioadă, de exemplu circuitul de 
încălzire 2 să funcţioneze la o temperatură redusă 
de 12 °C.

 INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Deoarece programul de concediu este 
activ imediat după introducerea datelor, 
este necesar ca în ziua plecării în 
concediu să introduceţi datele.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Alegere circuit de încălzire Vezi "Alegerea circuitului de încălzire" 
la pagina 24.

Exemplu: "Circuit de încălzire 2".

Introducere program de 
concediu. INDICAŢIE PENTRU 

UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.
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Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Apelarea programului de concediu.

Numărul zilei "0" se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până 
apare numărul zilei dorit (aici 
"5").

Numărul zilei "5" se aprinde cu 
intermitenţă.

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Afişajul temperaturii se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până 
apare valoarea dorită a 
temperaturii (aici "12 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Puteţi anula oricând programul dvs. 
de concediu, apelând din nou 
programul de concediu şi poziţionând 
numărul zilelor de concediu pe "0".

Program concediu

Circ. încălz. 2
 

Zile concediu

Reglat încăpere
17°C

 0

Zile concediu

Reglat încăpere
17°C

 5

Zile concediu

Reglat încăpere
12°C

 5
INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Programul de concediu se 
activează imediat după 
introducere.

Măsurat încăpere

Temp. exterioară
 12°C

 22°C

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă apa caldă este preparată în funcţie 
de circuitele de încălzire, (Programator: 
"Alegere program în funcţie de circuitele 
de încălzire"; setare din fabrică) şi toate 
circuitele de încălzire sunt în program de 
concediu, prepararea apei calde şi 
circulaţia sunt deconectate automat. 
Introducerea unui alt program de concediu 
pentru ACMnu este posibilă.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă apa caldă este preparată după 
propriul program ("Alegere program 
Propriu ACM"; vezi pagina 66), poate fi 
introdus un program separat de apă caldă. 
În timpul programului de concediu pentru 
apă caldă, pompa de recirculare este 
deconectată automat.
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Program concediu18

18.2 Întreruperea programului de concediu şi reluarea acestuia

Programul de concediu poate fi întrerupt oricând, fiind 
posibilă încălzirea la temperatura setată din timpul zilei 
sau nopţii.

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Când un circuit de încălzire 
funcţionează în regim de concediu, 
se aprinde numai LED ul tastei 
Automat D.

Se apasă tasta. Regim continuu de zi.

Programul de concediu poate fi 
întrerupt în orice moment cu 
tastaE. In acest caz, se 
încălzeşte la temperatura setată din 
timpul zilei (vezi capitolul "Setarea 
temperaturii din încăpere").Reluarea programului de 

concediu întrerupt.

Se apasă tasta. Regim continuu de noapte.

Programul de concediu poate fi 
întrerupt în orice moment cu ajutorul 
tastei F. In acest caz, se 
încălzeşte la temperatura setată 
dintimpul nopţii (vezi capitolul 
"Setarea temperaturii din timpul 
nopţii").

Reluarea programului de 
concediu întrerupt.

INDICAŢIE PENTRU 
UTILIZATOR

Elementele marcate cu 
culoarea gri au fost folosite 
pentru această funcţie.

Măsurat încăpere

Temp. exterioară
12°C

 22°C

Reglat încăpere

 regim zi

 21°C

Reglat încăpere

regim noapte

 17°C
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19 Corecţia senzorului de temperatură din încăpere

Setarea din fabrică este 0 °C.
Domeniul de reglaj începe de la +5 °C până la –5 °C.
De ex.
Temperatura afişată a încăperii 22 °C
Temperatura măsurată a încăperii 22,5 °C.

 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Această funcţie este posibilă numai dacă 
MEC 2 este montat în încăpere.

Dacă temperatura din încăpere afişată pe 
display diferă de temperatura măsurată în 
încăpere cu un termometru, valorile se pot 
echivala cu "Calibrare MEC".

Acţiune Afişaje/Display Observaţii/Indicaţii

Se deschide capacul.

Se apasă simultan tastele, 
apoi se eliberează.

Pe display apare "Calibrare MEC".

Se apasă tasta/se menţine 
apăsată.

Valoarea de modificat se aprinde cu 
intermitenţă.

Se roteşte butonul până la 
valoareadorită (aici "0,5 °C").

Se eliberează tasta pentru a 
se memora datele.

Pe display se afişează temperatura 
corectată a încăperii de 22,5 °C.

+ Calibrare MEC

Corecţie
 

Temp. încăpere

+0,0 °C

Calibrare MEC

Corecţie
 

Temp. încăpere

+0,5 °C
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20 Mesaj automat pentru întreţinere 

Dacă firma de specialitate (de comun acord cu dvs.) a 
activat "mesajul automat de întreţinere", apare la un 
moment dat (la o anumită dată sau după un anumit 
număr de ore de funcţionare) un mesaj de întreţinere 
"Hinweis Wartungsmeldung (Indicaţie / Mesaj 
întreţinere)" pe display.

Măsură Afişaj/Display Observaţii/Indicaţii

Mesaj de întreţinere la un 
moment dat.

Deschidere clapetă. 
Acţionare buton rotativ. Este afişat fie "Întreţinere după dată" 

sau "Întreţinere după orele de 
funcţionare".

Informaţi firma de specialitate, pentru 
ca aceasta să efectueze lucrările de 
întreţinere. 

Cu ajutorul sistemului Logamatic cu 
rază mare de acţiune se poate 
transmite opţional acest mesaj în mod 
automat pe mobilul, fax-ul sau 
computerul dvs.

INDICAŢIE UTILIZATOR

Mesajul automat de 
întreţinere rămâne atâta 
vreme în funcţiune până 
când este anulată de  
către firma de specialitate.

Indicaţie

mesaj întreţinere
 

Întreţinere după 

necesară
 

dată

Întreţinere după 

necesară
 

orele de funcţionare 
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21 Test gaze pentru cazan

Testarea se face pe cazanul de încălzire (a se vedea 
instrucţiunile tehnice ale cazanului de încălzire).

In timpul testului gazelor de evacuare pe MEC 2 apare 
afişajul din dreapta.

INDICAŢIE UTILIZATOR

Respectaţi reglementările specifice ale 
ţării pentru limitarea pierderilor de gaz din 
instalaţia dvs. de încălzire. 

Comandaţi anual un test pentru  gazele 
de evacuare, pentru Germania  este 
valabil: BImSchV 1, 1988, §§7–1).

ATENŢIE!

PERICOL DE OPĂRIRE

În timpul testului de gaze, apa caldă poate 
fi încălzită la peste 60°C, deci există 
pericolul de opărire la posturile de 
alimentare. 

În timpul sau după un test de gaze daţi 
drumul numai la apă caldă amestecată. 
Daţi atenţie faptului că în cazul vanelor 
de amestec cu o singură pârghie vă 
puteţi confrunta cu apă prea fierbinte.

În cazul vanelor cu două pârghii, nu daţi 
drumul niciodată numai la apa caldă.

Test gaze activ

Temp. cazan
75 °C
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Deranjamente şi remedieri22

22 Deranjamente şi remedieri

Deranjamentele se înlătură imediat prin intermediul 
unui specialist.

Se înştiinţează telefonic firma de specialitate privind 
erorile întâlnite.

Reglaţi comutatoarele de pe module corespunzător 
capitolului "Funcţionare în caz de deranjamente".

In cazul deranjamentelor cazanelor murale trebuie citite 
cărţile tehnice ale cazanelor.

Deranjamentele instalaţiei dvs. sunt afişate pe display ul 
unităţii de comandă MEC 2.

Pot apare următoarele deranjamente, în măsura în care 
aparatul de reglare este echipat cu modulele 
corespunzătoare:

– Cazan Senzor extern
– Circuit de 

încălzire x Senzorul pentru tur

– Apă caldă Senzor apă caldă
– Apă caldă este rece
– Apă caldă Dezinfecţie termică
– Apă caldă EMS
– Apă caldă Atenţionare apă caldă
– Circuit de 

încălzire x Telecomandă

– Circuit de 
încălzire x Comunicaţie

– Circuit de 
încălzire x

Circuit de încălzire X în regim 
manual

– Cazan x Stadiul arzător y
– Circuit de 

încălzire x Mesaj eroare pompă

– Sistem bus Ecobus nu recepţionează
– Sistem bus Nici un master
– Sistem bus Conflict de adrese
– Adresă Conflict loc 1
– Adresă Conflict loc 2
– Adresă Conflict loc A
– Adresă Modul fals loc 1
– Adresă Modul fals loc 2
– Adresă Modul fals loc A
– Adresă Modul necunoscut loc 1
– Adresă Modul necunoscut loc 2
– Adresă Modul necunoscut loc A

– Apă caldă Anod inert
– Apă caldă Intrare deranjament
– Circuit de 

încălzire x In regim manual

– Apă caldă In regim manual
– Apă caldă Pompă circuit primar în regim 

manual
– Apă caldă Pompă circuit secundar în 

regim manual
– Apă caldă Senzor.schim.căld
– Apă caldă Senzor oprit
– Apă caldă Senzor pornit
– Cazan (x) Nici o legătură
– Butelie de 

egalizare Senzorul pentru tur

– Cazan x Vană cu trei căi
– Solar Solar X în regim manual
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Înlăturarea erorilor

Defecţiuni Efect Remediere
Apa caldă este prea rece
(la prepararea apei calde 
prin intermediul 
Logamatic 41xx).

Apa caldă este prea rece. Poziţionaţi comutatorul de funcţionare pentru apa caldă de 
la modulele ZM 424, FM 441 sau FM 445 pe regim manual.
Se înştiinţează firma de specialitate.

Apa caldă este prea rece
(la prepararea apei calde 
prin intermediul EMS).

Apa caldă este prea rece. Se înştiinţează firma de specialitate.

Deranjament telecomandă Aparatul de reglare 
funcţionează cu valorile din 
urmă setate la telecomanda 
MEC 2.

Se înştiinţează firma de specialitate.

Deranjament senzor exterior
Deranjament senzor de tur

Încălzirea se realizează totuşi la 
temperaturi mai mari şi asigură 
aprovizionarea cu căldură. 

Se înştiinţează firma de specialitate.
Comunicaţi firmei de specialitate ce senzor de temperatură 
este defect.

Deranjament senzor de tur Poate să devină prea cald. Reglaţi manual vana de amestec.
Se înştiinţează firma de specialitate.

Deranjament senzor tur la 
butelia de egalizare

Aprovizionarea cu mai puţină 
sau mai multă căldură.

Se înştiinţează firma de specialitate.

Deranjament 
comunicaţie circuit de 
încălzire x

Nu există comunicaţie a unui 
BFU cu aparatul de reglare.

Eventual telecomandă defectă.
Se înştiinţează firma de specialitate.

Stadiu cazan 1 Deranjament 
arzător y

Devine rece. Încercaţi să înlăturaţi deranjamentul la cazan (vezi 
documentaţia tehnică la cazane murale).

Deranjament senzor apă 
caldă (preparare apă caldă 
prin intermediul aparatului 
Logamatic 41xx)

Dacă senzorul de apă caldă 
este defect, din motive de 
siguranţă nu se mai prepară apă 
caldă.

Se înştiinţează firma de specialitate.

Apă caldă Deranjament 
Senzor schim.căld
Deranjament senzor pornit
Deranjament senzor oprit (la 
prepararea apei calde prin 
intermediul FM 445)

Dacă senzorul de apă caldă 
este defect, din motive de 
siguranţănu se mai realizează 
apă caldă.

Se înştiinţează firma de specialitate.

Circuit de încălzire x in regim 
manual

Pompele, elementele de reglaj 
etc. Funcţionează manual în 
funcţie de poziţionările 
comutatorului. 

Comutatorul a fost pus pe regim manual (pentru lucrări de 
întreţinere sau pentru înlăturarea erorilor).
După eventualele înlăturări ale erorilor poziţionaţi 
comutatorul manual din nou pe "AUT".

Cazan x acţionare manuală Nici o funcţie automată de ex. 
program încălzire.

Acesta nu este un deranjament. Dacă nu mai e necesară 
acţionarea manuală, poziţionaţi butoanele rotative ale 
BC 10 pe poziţia deschis..

Cazan x 
Nici o legătură Deranjament

Devine rece. Conectaţi cazanul în regim manual.
Se înştiinţează firma de specialitate.

Tab. 3 Tabel deranjamente
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Funcţionarea în caz de avarie23

23 Funcţionarea în caz de avarie

23.1 Funcţionarea în caz de necesitate

La întreruperea curentului, aparatul de reglare dispune 
de un regim în caz de avarie. La regimul în caz de avarie 
funcţionează toate pompele, iar vanele sunt fără 
tensiune. Puteţi realiza reglajul manual. Înştiinţaţi în 
acest caz firma de specialitate.

23.2 Regim de încălzire prin comutatorul manual

In cele mai multe cazuri, deranjamentele la MEC 2 sunt 
afişate, în măsura în care acestea sunt prezente la 
aparatul de reglare.

Informaţi firma de specialitate cu privire la eroarea 
afişată de display-ul MEC respectiv la codul eronat de 
pe cazan. Pe baza datelor dvs., firma de specialitate 
poaterealiza ce deranjamente sunt şi le poate înlătura.

Dacă nu puteţi anunţa imediat firma de specialitate, 
puteţi realiza prin intermediul comutatorului un regim 
manual de funcţionare.

Pe aparatul de reglare şi pe module se găsesc 
comutatoare pentru regimul manual de funcţionare.

In poziţia 3 pompa este pusă în funcţiune. Vana este 
fără curent şi poate fi setată manual.

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE

prin electrocutare. 

Nu desfaceţi  niciodată aparatul de 
reglaj.

ATENŢIE!

AVARII ALE INSTALAŢIEI

în cazul încălzirii prin pardoseală: prin 
supraîncălzirea conductei de ţevi. 

Înainte de a acţiona instalaţia cu ajutorul  
comutatorului manual, trebuie să 
verificaţi setarea temperaturii de veghe 
a cazanului şi să o limitaţi la 30–40°C. 
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Regim manual Logamatic 4121

Înainte de a întreprinde reglaje la regimul manual, 
verificaţi reglajele la fiecare modul în ceea ce priveşte 
eventualele setări greşite. Dacă există un deranjament 
la reglaj, puteţi realiza temporar încălzirea prin regim 
manual.

Conectarea aparatuluide reglare de la comutatorul 
(Fig. 16, Poz. 1) de funcţionare.

Circuit de încălzire 1 (+ apă caldă) (Fig. 16, Poz. 3) 
de la comutator w poziţionare manual 3 
respectiv ~.

Circuit de încălzire (Fig. 16, Poz. 2) de la comutator 

B poziţionare manuală pe 3.

Setaţi aparatul de reglaj a temperaturii apei 
cazanului  la valoarea dorită.

Realizarea "Testului de gaze arse" Q.

În caz de deranjament anunţaţi imediat o firmă de 
specialitate. Aceasta realizează service de specialitate. 
Comunicaţi firmei erorile de la telecomanda MEC, 
respectiv codul de eroare al cazanului.

Vana circuitului de încălzire se decuplează manual, se 
poziţionează în direcţia mai cald sau mai rece, până 
când este atinsă temperatura dorită în încăpere. 

Fig. 16 Logamatic 4121
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AVERTIZARE!

PERICOL DE OPĂRIRE

Temperatura maximă a apei care poate fi 
setată este de 80°C. În cazul setărilor la 
valori de peste 60° C apare pericolul de 
opărire la posturile de alimentare. 

Întrebaţi specialistul cu  privire la 
temperatura maximă setată sau/şi  
verificaţi dvs. acest lucru. Temperatura 
apei calde este controlată cu ajutorul 
aparatului de reglare a temperaturii 
cazanului de perete.

ATENŢIE!

AVARII ALE INSTALAŢIEI

datorită circuitelor închise de amestecare. 

Circuitele de încălzire nu au voie să  fie 
complet închise pentru funcţionarea în 
condiţii de siguranţă a instalaţiei.
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Funcţionarea în caz de avarie23

Regim manual Logamatic 4126

Înainte de a întreprinde reglaje la regimul 
manual,verificaţi reglajele la fiecare modul în ceea ce 
priveşte eventualele setări greşite. Dacă există un 
deranjament la reglaj, puteţi realiza temporar încălzirea 
prin regim manual.

Conectarea aparatuluide reglare de la comutatorul 
(Fig. 17, Poz. 1) de funcţionare.

Circuitul primar (Fig. 17, Poz. 2) la comutator  
poziţionare  manuală.

Circuit secundar (Fig. 17, Poz. 3) la comutator  
poziţionare  manuală.

Setaţi aparatul de reglaj a temperaturii apei 
cazanului  la valoarea dorită.

Realizarea "Testului de gaze arse" Q.

Fig. 17 Logamatic 4126

��

��
��

�

�

�

�

�
BP

3
P

BS

3
S

AVERTIZARE!

PERICOL DE OPĂRIRE

Temperatura maximă de setare a apei 
calde este de 80°C. La setări de peste 60° 
C apare pericolul de opărire la nivelul 
posturilor de alimentare.

Întrebaţi specialistul cu privire la  
temperatura maximă setată a apei  
calde sau/şi verificaţi singuri acest  
lucru. Temperatura apei calde este 
controlată  prin intermediul aparatului 
de reglaj a cazanului de perete.

ATENŢIE!

AVARII ALE INSTALAŢIEI

datorită circuitelor închise de amestecare. 

Circuitele de amestecare nu au  voie să 
fie complet închise pentru ca   instalaţia 
să funcţioneze în siguranţă.
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24 Înlăturarea simplă a deranjamentelor

Dacă încăperile, respectiv apa sunt reci şi totuşi nu este 
afişat nici un mesaj de eroare, cauza poate fio setare 
greşită...

Observaţie Cauze posibile Măsuri

Aparat de reglare şi cazan de 
încălzire scoase din funcţiune?

– Comutator pe "Oprit".

– Fără tensiune

– Comutator pe "Pornit".

– Controlul siguranţei.

– Comutator în caz de avarie pe 
"Pornit".

MEC scos din funcţiune. – MEC nu este corect inserat?
(Probleme la contacte)

– MEC corect inserat.

Cameră răcoroasă. – Valoarea reală în încăpere nu este 
afişată corect pentru circuitul de 
încălzire corespunzător.

– Reglajul se găseşte în regim 
economic de încălzire.

– Controlaţi valoarea nominală în 
încăpere.

– Aprovizionarea cu apă caldă 
funcţionează prea mult.

– Senzorul de temperatură nu este 
corect calibrat.

– Verificarea alocării circuitelor 
de încălzire.

– Controlaţi, respectiv modificaţi 
ora şi programul de încălzire.

– Corectaţi valoarea nominală în 
încăpere.

– Controlaţi prepararea apei 
calde.

– Calibrarea senzorului.

Apă rece
(la prepararea apei calde prin 
Logamatic 4121, 4126).

– Valoarea nominală a apei calde nu 
este corect setată.

– Corectare valoare nominală 
apă caldă.

– Programul de comutare nu este corect 
setat.

– Reprogramarea programului 
de comutare.

Tab. 4 Înlăturarea simplă a deranjamentelor
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25 Protocol setare

Valori pentru funcţionare

Setări Setare din fabrică Reglaj

Programe preinstalate din 
fabrică

Familie
Dimineaţa
Seara
Înainte de amiază
După amiază
Amiază
Celibatar
Vârstnici
Nou

Familie

Apă caldă 30 °C - 60 °C 60 °C

Comutator vară / iarnă 10 °C - 30 °C
permanent vară
permanent iarnă

17 °C

Temperatura din încăpere ziua 11 °C - 30 °C 21 °C

Temperatura din încăpere 
noaptea

2 °C - 29 °C 17 °C

Temperatura din încăpere în 
concediu

10 °C - 30 °C 17 °C

Tab. 5 Valori pentru funcţionare
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Firma specializată în instalaţii de încălzire::
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Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar

http://www.heiztechnik.buderus.de
E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de


